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11.08.2023 № 07/123	Заведующему МБДОУ КТ
На № [image: ]	   «Комсомольский ясли — сад
 «Золотой ключик»
 Старобешевского района

 Т.Н. Шабановой
СПРАВКА противопожарного состояния объекта
	На основании заявления проведено пожарно-техническое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного типа «Комсомольский ясли - сад «Золотой ключик» Старобешевского района по адресу: г. Комсомольское. ул. Ленина. 12 д.
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)
Обследование проведено:
Старшим инспектором группы НД и ПР ГБУ «ПСО пгт Старобешево МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Чаковым Максимом
Владимировичем
(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)
Обследование проведено в присутствии:
Обследование проведено в срок «09» августа 2023 года. Заведующего Шабанова Т.Н.
(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)
При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:
	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности
	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)

	1
	2
	2

	 1.
	Эвакуационные пути и выходы не содержатся свободными, загромождены (захламлены) и в случае возникновения пожара не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, находящихся в помещениях зданий и сооружений.
	ППБ в ДНР п. 4.3.1

	 2.
	Двери эвакуационных выходов заперты (при наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут замыкаться только на внутренние запоры, которые легко отпираются).
	ПГIБ в ДНР п. 4.3.4
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	 3.
	Дошкольное учреждение не обеспечено эвакуационным (автономным) освещением, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
	ППБ в ДНР п. 4.3.8

	 4.
	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью с минимальным пределом огнестойкости.
	ППБ в ДНР п. 4.2.4;
ДБН в.2.2-9-2009 п. 9.3.6;
ДБН в.1.1-7-2002 п. п.
2.12, 4.13, 4.30;

	 5.
	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны средствами огнезащиты, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности в
соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».
	ППБ в ДНР п. 4.2.6
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	 6.
	Здание дошкольного образовательного учреждения не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации с системой тревожных сообщений типа 2.
	ППБ в ДНР п. 6.1.1; ДБН В.2.5-56:2010
приложение В (таблица В.1 п. 7.2)

	 7.
	Объект не оборудован системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО 2.
	ППБ в ДНР п. 6.2.1, ДБН
В 2.5.56-2010, приложение
Г (обязательное), таблица
Г.1, п. 4

	 8.
	Помещение дошкольного образовательного учреждения не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации с системой тревожных сообщений типа 2.
	ППБ в ДНР п. 6.2.1;
ДБН В.2.5-56:2010, приложение В (таблица В.1 п. 7.2)



Вывод: Государственный пожарный надзор Старобешевского района ДНР
не возражает против эксплуатации здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного типа «Комсомольский ясли – сад «Золотой ключик» Старобешевского района по адресу: 
г. Комсомольское, ул. Ленина, 12 д, при условии своевременного выполнения требований пожарной безопасности.
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

[image: ]

image1.png




image2.jpg




image3.jpg




image4.jpg




image5.png
Crapmmii HHCTIEKTOp rpymIb!
HAaJ30pHOH JIeATeIBHOCTH

H IPO(HIIAKTHYIECKOH paboTh! M.B. Yakos
MLIT!

OZ¥H 9K3eMIUISIP CIPABKH TIOJTY ]I >
fjfﬁf"f‘e L‘f(/u/ Ttfex z,(l c;;:‘g;y /F\f/ (WI@Z}VJ /

(HomkHocTs, ©.H,0. MPEACTABHTENA IOPHANYECKOrD (noanucs)
HIH (PHIHHECKOTO JTHLLA NIPEANpHHHMATENS)

«__» 20 r.





